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1. ANTECEDENTS  
 
L’EDAR de Tarragona Nord va entrar en funcionament l’any 1999  i rep l’aigua 
residual de l’EB General d’Altafulla, l’EB platja Llarga, l’EB platja Arrabassada, l’EB 
Mora i l’EB Altafulla. Aquesta està equipada amb dues línies amb un reactor 
biològic de flux pistó cadascuna. El sistema de repartiment d’aire es realitza per 
mitjà de difusors de membrana. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LA MILLORA 
 
El present document pretén donar la informació necessària als licitadors per 
redactar el projecte executiu de l’obra de reposició dels difusors d’aire del reactor 
biològic, la canonada general d’aire, les vàlvules motoritzades i que aquest serveixi 
com plec de condicions tècniques per la licitació posterior de l’execució de l’obra.  
 
 
3. JUSTIFICACIÓ DE LA MILLORA 
 
L’any 1999 es van realitzar la instal·lació de difusors de membrana al reactor 
biològic. Aquestes membranes amb el pas del temps s’han deteriorat i ha perdut 
flexibilitat, fins i tot algunes s’han trencat, provocant que la mida de la bombolla 
sigui molt gran i no pugui ser aprofitada pels microorganismes. 
 
 
4. DESCRIPCIÓ DE L’ EQUIPAMENT A SUBSTITUIR 
 
S’haurà de projectar tot l’equipament necessari per un correcte funcionament del 
sistema d’oxigenació del reactor biològic de l’EDAR de Tarragona nord. Tot seguit 
es descriurà a mode orientatiu l’equipament a instal·lar.  
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 S’hauran d’instal·lar aproximadament 72 difusors plans de la marca Aerostrip 
o similar model Q-4,0-EU, amb cos de PVC i membrana de poliuretà en cada 
reactor biològic amb un volum de 3.750 m3. 

 S’hauran de substituir 4 col·lectors de Ø250 mm, d’aproximadament 125 m. 
 S’hauran de substituir 2 col·lectors de Ø315 mm, d’aproximadament 30 m. 
 S’hauran d’instal·lar 8 vàlvules de papallona Ø150 motoritzades. 
 S’hauran d’instal·lar 2 vàlvules de papallona Ø300 motoritzades. 
 Equipament auxiliar necessari. 

 
Es projectarà la instrumentació necessària per un correcte control de l’oxigenació. 
 
S’haurà de contemplar una partida pel desmuntatge de l’equipament existent i 
gestionar adequadament el residu. 
 
 
5. PRESSUPOST 
 
El cost màxim del projecte serà de 256.313,89 € 
 


